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PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJL

©

ekosystemy~jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY

BADANIA
LABORATORIUM ul. Gtowackiego 9, 65-301 Zielona Gora
AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.p!
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Gmina Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody,
Temat: m. Koto 26, analiza wody z sieci,
Data pobierania prébek: 22.03.2017 Nr protokolu pobierania: 149/2017
Data przyjecia probek do badan: 22.03.2017 Data zakoficzenia badan. 27.03.2017
Stan probki: bez zastrzezen [104¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 012/2017-4 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 27.03.2017 Tloé¢ zatacznikéw: - 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka
nr 466/2017
: woda z sieci
* q 7,2
P . . PN EN ISO 10523:2012 (temperatura pomiaru 19,8
(stezenie jonow wodoru) °C)
Barwa, mg /I Pt PN-EN ISO 7887:2012 5
Metnosé, NTU PN-EN 7027:2003 0,6
. Przewodnosé el.wl. w 25°C, us/cm PN-EN 27888:1999 1004
: PN-EN 1622:2006 1
Liczba progowa zapachu, TON PB —11 wyd. I 2 dnia 05.01.2015 (akceptowalny)
. PN-EN 1622:2006 1
Liezba progowa smaku, : TEN PB -11 wyd. 1f z dnia 05.01.2015 {akceptowalny)
¥ mg /] NNH.Q 3 <0;25
AzZ0t amOnowy, mg /I NH, PN-C-04576-4:1994 <0.32
* - =]z -
0* | Liczba bakterii z grupy coli. | jtk/100 ml il 201412 0
* - -1 =,
0% | Liczba Escherichia coli tk/100 ml PR-E 159 2B 0
* Pobieranie probki wody zgodnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Pomiaru przewodnosci elektrycznef wlasciwej dokonano z uzyciem konduktometru posiadajqcego kompensacje wplywu temperatury.

Znak ,, <" oznacza, 2e wynik znajduje sig ponizej podanej wartosci, kidra stanowi granice oznaczalnosci zastosowanef metody badawcze].

*  padanie/pobieranie probek akredytowane, zawarie W . Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji

0 * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 079

Osoba autoryzujgea sprawozdanie zbadan
Zastepca kierownika Laboratorium
mgr inz. Monika Szefner

Koniec sprawozdania




