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AJ'IIEDYfACJI ekosysremy-jf 
EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY 

LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 
AS 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy-.it@wp.pl 

SPRA WOZDANIE Z BADAN 

ZLECENIODA WCA : Gmina Brody, ul. Rynek 2,68-343 Brody. 
Temat: SUW Marianka, analiza wody, 
Data pobierania pr6bek: 26.04.2016 Nr protokolupobierania: 213/2016 
Data przyjercia pr6bek do badaft: 26.04.2016 Data zakonczenia badaiJ : 26.04.2016 
Stan pr6bki: I bez zastrzezen !lose siron ~rawozdania: I 
Numer sprawozdania: 052/2016-1 I Kolejny numer strony: I 

I' Data wydania sprawozdania z badait: 26.04.2016 Hose zaillcznik6w: -

Wskainiki lednostki Metody badawcze Pr6bka nr 68112016 
woda uzdatniona 

Pr6bka nr 682/2016 
woda surowa 

* Zelazo ogolne, mg /l PN-92/C-04570/0 t 1,522 5,961 

* Mangan, 
mg/I 
1lg/1 

PN -92/C-04570/0 I 0,179 0,290 

* Pr6bker pobrano zgodnie z PN -ISO 5667-5:2003 

• badanielpobieranie probek akredYlowane, zawarte w "Zakresie akredYlacji laboralorium badawczego nr AB J254" wydanym przez 
Polskie Cenlrum Akredylacji 

Osoba auloryzujqca sprawozdanie z badnn 
mgr int. Jerzy Teterycz 

EKOS_Y.,y -~IT JTeterycz 
Koniec spr:lwozdania J' " , 

ul. Glowac' . 5-3 1 Z,elona G6ra 
REGON 0 305237 11; P 973-DS7-14-64 

tel.lfax (068) 45 97 726 

.. 


Wyniki badan odnoszq si~ wy/qcznie do badanych obie/ctow. 

Bez pisemnej zgody Laboralorium firmy Ekosyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej jak tylko w ca/osci. 


f' I J (\ 1/ .. 

mailto:ekosystemy-.it@wp.pl
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EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY 

LABORATORIUM ul. Gtowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 


Tellfax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy-..it@wp.pl 


SPRA WOZDANIE Z BADAN 

ZLECENIODA WCA : Gmina Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody, 
Temat: Analiza w6d, 
Data pobierania jlr6bek: 16.03.2016 Nr protokolu pobierania: 127/2016 
Data przyj~cia pr6bek do badan : 16.03.2016 Data zakonczenia badan: 22.03.2016 
Stan pr6bki: bez zastrzeien 1I0se stron sprawozdania: 1 
Numer sprawozdania: 05212016-3 Kolejny numer strony:· I 
Data wydania sprawozdania z badan: 22.03.2016 1I0se zalqcznik6w: 1 

Wskainiki Jednostki Metody badawcze Pr6bka 
nr 391/2016 

SUW 
Marianka 

woda uzdatniona 

Pr6bka 
nr 39212016 

Marianka 
bud. mieszkalny 

nr 411 
woda z sieci 

* pH, 
(styzenie jon6w wodoru) - PN EN ISO 10523:2012 

7,3 
(temperatura pomiaru 

18,4 DC) 

7,2 
(temperatura pomiaru 

18,7 DC) 

Barwa, mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 10 10 
Mytnose, NTU PN-EN 7027:2003 1,20,2 0,8 

• przewodnosc el.w!. w 
2S' C, JlS/cm PN-EN 27888:199<) 394 384 

Liczba progowa zapachu, TON 
PN-EN 1622:2006 

PB -11 wyd. 11 z dnia 
05.01.2015 

I 
(akceptowalny) 

1 
(akceptowalny) 

Liczba progowa smaku, TFN 
PN-EN 1622:2006 

PB -II wyd. II z dnia 
05.01.2015 

1 
(akceptowalny) 

1 
(akceptowalny) 

• 
Azot amonO\yY' 

mg/! NNH4 
mg/l N~ 

PN-C-04576-4 :1994 <0,25 
<0,32 

0,27 
0,35 

0* Liczba bakterii z grupy 
coli . jtk/IOO ml 

PN-EN ISO 9308
1:2014-12 Za1 . nr I ° 0 

0* Liczba Escherichia coli jtk/IOO ml PN-EN ISO 9308
1:2014-12 Za1 . nr 1 ° 0 

* Pobieranie 2"obki wody zgodnie z normami PN-IS0 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007 
Pomlaru przl!Wodnoscl elekJryczne) w/asclwe) dokonano Z uzyclem konduktometru poslada)qcego kompenSaC}f wp/ywu temperatury. 
Zook " < " oznacza, i e wynik zoojd~.ie sill ponitej podanej wartosci. ktora stanowi graniCf oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej. 
• budLInielpobieranie probek akredytowane. zawarte w " Zakresie akredytacji laboralOrium badawczego nr AB 1254" wydanym przez 
Polskie Centrum Akredytacji 
o • badLInie akredytowane u podwykonawcy. nr akredy/acji podwykonawcy AB 079 

Osoba autoryzujqca sprawozdanie z badah 
mgr into Jerzy Teterycz 

Koniec spr8wozdania 

.. 


Wyniki badLIh odnoszq sif wylqcznie do badanych obiektow. 

Bez pisemnej zgody LaboralOrium firmy Ekosystemy .. JT sprull'ozdanie nie mote bye powielane inaczej Jak tylko w calosci. 


http:zoojd~.ie
mailto:ekosystemy-..it@wp
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HAMILTON POLAND 
RZI!.CZD?N.:\¥!STW O 1 BAD,\Ni;, i..:\"20R. ;'\TOR.YJNl. 

A801Cj) 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 77788/16/GDV 

Zleceniodawca Pr6bka (wg d.klorocji lloceniadowcy) 

EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM 
Ul. GtOWACKIEGO 9 
65-301 ZIELONA GORA WODA 
Data przyj~cia pr6bki: 2016-03-16 Numer kodowy: 391/2016 
Data zakonczenia bad~n: 2016-03-21 Stan probki bez zastrzeien 
Data utworzenia sprawozdania: 2016-03-21 Pr6bki dostarczone przez Zleceniodawc~ 

Rodzaj badania Metoda Jedno5tka Wynik 

• Liaba bakterii z.9rull}' coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0 
• Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0 

., 


Autoryzowal: Patrycja 8emke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii 

Zatwierdzii: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Laboratorium (Zatwierdzone podpisem e(ektronianym) 


Adr ... lat>oratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczynska 180 
Wyniki OOnosz" sie ~~C2{lie do badanych probek. Jesli nie okreSlono inaczej podana niepewoosc pomiaru zoslala oszacowana dla wsp6+czynnika 'k=2 i poz.iomu ufnosci 95%. 
Niniejsze sprawozdanie nie mote bye powielane w czeSci bez pisemnej zgody 1.5. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnosc J.5. Hamilton Poland 5.A.. jest ograniczona wyJ4cznie do danych Zdwartych w jego 
oryginale. Usruga potwterdzona nintejszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom SwiadC2enia Usk.lg ).5. Hamilton Poland SA. zamteszczonym na stronie www.hamilton.com.pl 

• Badani. akrodytowane # Wykonane u podwykonowcy Strona 1/ 1 Fo,mula" PO-14/0Sd wyd. zdn. 06.06.2014 

J.S_ HAMILTON POLAND SA 

IIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII~lilllill ~IIIIIul. Chwasz(zYliska 180_ 81-571 Gdynia, tel. +48587669900 .. 

www.hamilton.com.pl


I 
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HAMILTON POLAND Hit~,~~ Gafia 
AB079 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 77789/16/GDY 

Zleceniodawca Probka (wg dekla,acji Zloceniodawry) 

EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORlUM 
UL. GI:.OWACKIEGO 9 
65-301 ZIELONA GORA WODA 
Data przyjt:cia probki: 2016-03-16 Numer kodowy: 392/2016 
Data zakonczenia bad9n: 2016-03-21 Stan probki bez zastrzeien 
Data utworzenia sprawozdania: 2016-03-21 Probki dostarczone przez Zleceniodawct: 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik 

• Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/lOOml 0 
• Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/1ooml 0 

Autoryzowal: Patrycja Bemke, Eks~ert ds. analiz. Pracownia Mikrobiologii 

Zatwierdzil: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym) 


Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwa.zczyriska 180 
Wyniki odnosz. 'i~ wyt.jcznio do badanych pr6bek. lesli nie okrrilono inaaej podana niepewnose pomiaru zostala o'zacoWana dla wsp6lczynnika k.2 i poziomu ufnosci 95%. 
Niniejsze sprawozdanie nie moU! bye powielane w C"l~sci bez pisemnej zgody 1.S. Hamilton Poland SA. Odpowiedzialno$c 1.5. Haminon Poland SA jest ograniaona wyt.janie do danych zawartych w jego 
01)l9inalo. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega 0g61nym Warunkom SWiadaenia V,lug 1.5. Hamilton Poland SA. zamieszczonym na stronie www.haminon.com.pl 

• Sadanie akredy1owan. 'Wykonane u podwykonawcy Strona 1/ 1 Fonmularz PO-14/OSd wyd. z dn. 06.06.2014 

).5. HAMILTON POLAND SA. 

III~IIIIIIIIIII[IIII"IIIII~I~ IIIIII11111vi Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48587669900 .. 

www.haminon.com.pl
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IPOL-07/F-02 I Wydanie nr V IData wydania 15.09.2014 IStrona III 

ekosysf'emy-jf' 

EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY 


LABORATORIUM ul. Gtowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 

Tel/fax; 684597726, e-ma'il: ekosystemY-it@wp.pl 


SPRAWOZDANIE Z BADAN 
ZLECENIQDA WCA : Zak/ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

ul. Kilillski~o 4, 68-343 Bro<ly, 
Temat: SUW Marianka, analiza wody uzdatnionej, 
Data pobierania pr6bek: 14.10.2015 Nr protokolu pobierania: 538/2015 
Data przyj~cia pr6bek do badaiJ : 14.10.2015 Data zakOllczenia badaiJ: 03.11.2015 
Stan pr6bki : bez zastrze~eri IIose stron sprawozdania: 3 
Numer sjlrawozdania: 04912015-20 Kole,ifl,}' numer strofl,}': 1 
Data wydania sprawozdania z badaiJ: 03.11.2015 Ilose za/'lcznik6w: I 

Wskafniki Jednostki Melody badawcze Pr6bka nr 1634 
woda 

uzdatniona 

• pH,(temperatum pomiaru 18,7 0c) - PN EN ISO 10523:2012 7,1 
Barwa, Ill.! /I Pt PN-EN ISO 7887:2012 25 
M.,:tnosc, NTU PN-EN 7027 :2003 3,9 

• Przewodnosc el. wI. w 25T, ~/cm PN-EN 27888: 1999 380 

Liczba progowa zapachu, TON 
PN-EN 1622:2006 

PB -11~d . 1I z dnia 05.01.2015 
I 

..1akce~owal!.!ll 
Liczba progowa smaku, TFN 

PN-EN 1622:2006 
PB -11~d. II z dnia 05.01.2015 

I 
(ak~towal~ 

lodeks nadmanganianowy, mg/1 02 PN-EN ISO 8467:2001 2,8 

• 
Azot amonowy, mg /1 NNH' 

nJg /1 Nfl. 
PN-C-04576-4: 1994 

<0,25 
<0,32 

• Azot azotynowy, 
Azotyny, 

mg /1 NN02 
mg/l N02 

PN-EN 26777 : 1999 
<0,002 
<0,007 

• Azot azotanowy, 
Azotany, 

mg/I NNOJ 
mg/I NO, PN-C-04576.08: 1982 

<0,05 
<0,22 

* Chlorki, mgfl PN-ISO 9297: 1994 19 

* ~ \\Siarczany, ~~~.\ mgfl PN-ISO 9280:2002 109 

* ~~~;~lelazo og61ne, 
mg/l 
!lSI! 

PN-92/C-0457010 I '1,583 
1583 

• . ' .~~: ~ ~J"'-Mangan,<~~. ~"& @ ~lt \.1~· · ·· ·· -
mgll 

~ jig/I 
PN-921C-04570/0 I 

0,203 
203 

• S6d, \ '& <fJJ/' klO~f' _\ ...../ \ mg/l PN-ISO 9964-3:1994 30,4 
• MiedZ, \ ./' ~'\, . '~ 1 ~ ~/I PN-EN ISO 11586:2005 7,8 

* Chrom, " ,,,~~~-e Wi .....47 Ilg II PN-EN ISO 11586:2005 <2,0
• Kadm, \ ... " . ///l UP" ~/1 PN-EN ISO 11586:2005 <0,4 

* 0I6w, \ ~q/ ~ ~II PN-EN ISO 11586:2005 <2,5
• Nikiel, \ c~'t:P' Ilg /I PN-EN ISO 11586:2005 <7,0 

Glin, '/ )lg II PN-EN ISO 11586:2005 7,0 
Benzo(a)pireo, ..~/I PB-017 wyd. or I z dnia 30.09.2012 <0,001 
I: WWA: B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, 1(1 23cd)P, )lg/I PB-017 wyd. or 1 z doia 30.09.2012 <0,010 

o' Akryloamid )lg II PB-119/GC~d.1 zdn. 02.05.2011 ZaI. or I <0,03 
o' Chlorofonn, HII PB-147/GC wyd. II z do. 20.10.2014 Zal. or 1 <1 ,0 
o' Bromodichlorometan, jlgIl PB-147/GC _W)'d. II z do . 20.10.2014 Zal. nr I <1,0 
o' l l,2-dichloroetan (EOC), /1g II PB-147/GC wyd. lI zdo. 20.10.2014Zat nr I <1,0 
o· Benzen, Ilg /I PB-147/GC~d.11 zdo. 20.10.2014ZaI. nr I <0,5 
o' YTHM H/I PB-147/GC \\)',d II zdn. 20.10.2014Zal. nr I <4,0 
o' r Trichloroeteou 

i Tetrachloroetenu IT TRI i PER), Ilg /I PB-147/GC wyd.1I z dn. 20.10.2014 Zal. nr I <2,0 

o • Tetmchlorometan, jlgII PB-147/GC w.J'.d.1I z dn. 20.10.2014 ZaI. or 1 <0,5 

Wyniki badan odnoszq Sill wylqcznie do bodanych obiekt6w. 

Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej Jak tylko w calosci. 


mailto:ekosystemY-it@wp.pl
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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY 

LABORATORIUM ul. Glowackiego 9,65-301 Zielona G6ra 


Tel/fax; 684597726, e-mail: ekosystemy~t@wp.pl 


SPRAWOZDANIE Z BADAN 

AS 1254 

ZLECENlODA WCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
, ul. Kilinskiego 4, 68-343 Brody, 

Temat: SUW MArianka, analiza wody uzdatnionej, 
Data pobierania pr6bek: 14.10.2015 Nr protokoJu pobierania: 53812015 
Data przyj~ia pr6bek do badan: 14.10.2015 Data zakonczenia badan: 03.11.2015 
Stan pr6bki: bez zastrzezen Hose stron sprawozdania: 3 
Numer sprawozdania: 049/2015-20 Kolejny numer strony: 2 
Data wydania sprawozdania z badan: 03.11.2015 IIose zal~cznik6w: 1 

Wskainiki Jednostki Metody badawcze Pr6bka nr 1634 
woda uzdatniona 

o· Chlorek winylu (CY) J.lg/I PB-147/GC wyd. II z dn . 20.10.2014 la!. nr I <0,2 

o • 6-HCH, J-IgII PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· 'Y-HCH, J.lg II PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
o · o-HCH J.lg II PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
o· HCB, Jig II PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
o· Aldryna, J.lg II PN-EN ISO 6468:2002 ZaI. nr I <0,010 
o· Dieldryna, J.lg II PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr 1 <0,010 
o· Endryna, ).Ig1I PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· Izodryna, jig II PN-EN ISO 6468:2002 lal. or I <0,010 
o· Heptachlor, J-IgII PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· Epoksyd h~tachloru, Jlgn PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· op'-DDD, J.lg II PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· op'-DDE, J.lg II PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· op'-DDT ).Ig II PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 

o • I'!l'-DDD, J.lglI PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
o· pp'-DDE, J.lg II PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· pp'-DDT, ).Ig1I PN-EN ISO 6468:2002 ZaI. nr I <0,010 
o· cis-chlordan, J-IgII PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· trans-chlordan, J.lg/l PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0010 
o· E Pestycyd6w, ).Ig II PN-EN ISO 6468:2002 ZaI. or I <0,05 
o· Antymon, J.lg II PN-EN ISO 17294-2:2006 ZaI. Nr I 1,3 
o· Arsen, J.lg II PN-EN ISO 17294-2:2006 la!. Nr I <1,0 
o· Bor, mglI PN-EN ISO 17294-2:2006 la!. Nr I 0,0071 
o· Rt~(: , J-IgII PB-1841ICP wyd. 1JI z do . 01.06.2013 la! nr I <0,10 

.o· Selen, ~II PN-EN ISO 17294-2:2006 ZaI. Nr I <1,0 

o • Srebro, mg/I PN-EN ISO 17294-2:2006 lal. nr I <0,0010 
o· Bromiany, ).Ig1I PN-EN ISO 15061 :2003 la!. nr I <3 
o· Cyjanki wolnei zwi!\Zlllle, I1g II PB-129 wyd . I z dn.15.06.2011 lal. nr I <5 
o· Fluorki, mgll PN-EN ISO 10304-1:2009 lal. nr I <0,10 
o· Ca!kowita dopuszczalna dawka, mSv/yr W-TID-CC la!. nr I <0,030 . 
o· 2,4,.6-trichlorofenol, Ilgl1 PBIIII7ID:15.Q4.2013 la!. nr I <0,10 
o· Chloraminy, mg/ICL, PN-ISO 7393-2:2011 lal. nr I <0,02 

o • Epichlorohydryna J.lg/I PB-147/GC wy_d . II z dn . 20.10.2014 lal. nr I <005 
o· Fonna!dellr.d,_ mglI PBfFCHlI91B:30.0i .2012la!. nr 1 <0,020 
o· ' Ftalan dibutylu, mg/l PB1II51B :0 1.06.2009 lal. nr I <0,010 
o· L Trichlorobenzen6w (fCBI  suma, J.lg/I PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,10 
o· 

Tryt, Bqll BCR/ZLGIG/I-017 wyd . 12.09.2012; ISO 
9698: 1989 la!. or 1 

<2,4 

.. 

Wyniki badali odnoszq s i~ wylqcznie do badanych obiekl6w. 
Bez pisemnej zgody Laboralorium firmy Ekasyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej Jak tylko w ca/oSci. 

mailto:ekosystemy~t@wp.pl


I 

/ 
/ IFonnularz IData wydania 15.09.2014 IStrona III 

;' 

PC~ 
POLSIIE CUlIIU.. 


Allf:DnAt:J1 
 ekosyst-emy-jt
,EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY 

LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 
AB 1254 Te'l/fax; 684597726, e-mail: ekosystemy.J,t@wp.pl 

SPRA WOZDANIE Z BADAN 

ZLECENIODA WCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
uL Kilinskiego 4, 6&-343 Brody, 

Temat: SUW Marianka, analiza wodyuzdatni0l1e1 
Data pobierania pr6bek: 14.10.2015 Nr protokoru pobierania: 538/2015 
Data przyj~cia pr6bek do badan: 14.10.2015 Data zakonczenia badan: 03.11.2015 
Stan pr6bki: bez zastrzezen lIose stron sprawozdania: 3 
Numer sprawozdania: 049/2015-20 Kolejny numer strony: 3 
Data wydania sprawozdania z badan: 03.11.2015 Bose zalllcznik6w: 1 

Wskafniki Jednostki Metody badawcze Pr6bka nr 1634 
woda uzdatniona 

0* Og61na liczba miicroorganizrn6w w 22°C po 
nti jtkll ml 

PN-EN ISO 6222:2004 
Za!. nr I 

Niewykryto 

0* 
Liczba bakterii z grupy coli . jtkllOO ml 

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 
Zal. nr I 

0 

0* 
Escherichia coli jtkllOO ml 

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 
Za!. nr I 

0 

0* Enterokoki jtkllOO ml PN-EN ISO 7899-2:2004 Za!. nr I 0 
0* Clostridium perfringens (hlcznie z 

przetrwalnikami) 
jtkllOO ml 

Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 29.03 .2007 Dz.U.Nr 
61 pOZ. 417 z p6in. zrn. Za! nr 1 

0 

* Pobieranieyr6bki wody zgodnie z nonnll PN-ISO 5667-5:2003 oraz PN EN ISO 19458:2007 
PomlGru przewodmctwa eleklrycznego wlasc,wego dokonano z utye,em konduklomelru pos/ada)qcego kompensaCjt; wplywu lemperalury. 
Znak .. < .. oznacza. te wynik znajduje sif poniiej podanej war/osci. klora Slanowi granict; oznaczalnosci zaslosowanej melody badawczej. 
• badanielpobieranie pr6bek akredylOwane zawar/e w .. Zakr~sie akredylacji laboralorium badawczego nr AB 1254" wydanym pnez Polskie Cenlrum 
Akredylacji 
o • badanie akredylowane u podwykonawcy , nr akredylaCji podwykanawcy AB 079 

Osoba aUloryzujqca sprawozdanie z badafl 
Koniec sprawozdania mgr into Jerry Teterycz 

EKOSYST., EM~Y~ J Teterycz-
LASO UM 

ul. Glowackrego 9~ '~~ra 
REGON 08030523 . NIP 97:r<J57-14-64 

tel.lfax (0 8) 4597 726 

.. 

Wyniki badafl odnoszq sif wy!qcznie do badanych obiekt6w. 


Bez pisemnej zgody Laboralorium finny Ekosyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye powie/ane inaczej Jak tylko w ca/osci. 


mailto:ekosystemy.J,t@wp.pl
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HAMILTON POLAND ~~~ Ccfta/ RZECZ()ZN~WSTWO I nAf).~:qJ\ L~H()R~TOIlYJN" 

AB071 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 274497/15/GDY 

Zleceniodawca 

EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM 
Ul. GWWACKIEGO 9 

65-301 ZIELONA GORA 

Pr6bka (wg deklilrilcjl ZlecenlodilWCY) 

WODA 
Numer kodowy: 1634 
Stan prObki bez zastrze:ien 
Probki dostarczone przez Zleceniodawc~Data przyj~cia probkl: 2015-10-14 

Data zakOliczenia oadari: 2015-11-03 
Data utworzenia sprawozdania : 2015-11-03 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik 

" Clostridium perfringens ( Ictcznie z 
przetrwalnikami ) 

Rozp . Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 
61 poz. 417 z p6zn. zm. 

Dz.U.Nr 
jtk/ 100 rill 0 

" Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/ 100 ml 0 

" liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk/l00ml 0 

" liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0 

'

" Og61na liczba mikroorganizmow w 
12°C po 72h 

" Rt~c 

PN-EN ISO 6222 :2004 

PB-184/ICP wyd. III z dn. 01.06.2013 

jtk/ 1 ml 

~g/I 

nle wykryto 

<0,10 

" Zawartosc pierwiastkow PN-EN ISO 17294-2:2006 
Arsen ~g/I <1,0 
Antymon ~g/I 1,3 
Bor mg/I 0,0071 

Selen IJg/1 <1,0 

" Akryloamid PB-l19jGC wyd. I z dn. 02.05.2011 jJg/1 <0,03 

" Bromlany PN-EN ISO 15061:2003 jJg/1 <3 

" Cyjanki wolne i zwiqzane PB-129 wyd. I z dn. 15.06.2011 jJg/1 <5 

" Epichlorohydryna PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 jJg/1 < 0,05 

" Lotne zwii\,zki organiczne PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 
1,2-dichloroetan (EDC) ~g/I < 1,0 

Chlorek winylu (CV) jJg/1 < 0,2 
Benzen jJg/1 < 0,5 

r THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, 
bromoform) 

r Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (r TRI i PER) 

jJg/1 

jJg/1 

< 4,0 

< 2,0 

" Pestycydy chloroorganiczne PN-EN ISO 6468:2002 
o-HCH jJg/1 < 0,010 

~-HCH jJg/1 < 0,010 
y-HCH IJg/1 < 0,010 
/i-HCH jJg/1 < 0,010 

HCB 
Aldryna 
Dieldryna 

IJg/1 

IJg/1 
jJg/1 

< 0,010 
< 0,010 
< 0,010 

Endryna 
Izodryna 

, 
IJg/1 
jJg/1 

< 0,010 
< 0,010 

Autoryzowal; Hanna Tyszkiewicz, Klerownlk Pracowni Spektrometrii 
Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii 
Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska 

Zatwierdz": Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Laboratorlum (Zatwierdzone kwallfikowanym podpisem elektronicznym) 

Adres laboratorlum: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180 
Wynikl odnosz<t slo: wyl<tcznie do badanych prabek. Jesli nie okreslono Inaczej podana nlepewnosc pomlaru zostala oszacowana dla wsp6lczynnlka k~2 I pozlomu ufnosd 95%. 
Niniejsze sprawozdanle nle moze bye powielane w CZ0:50 bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowledzialnosc J.S. Hamilton Poland S.A. jest ogranlczona wy1itC2nle do 
danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona nlnieJszym sprawozdaniem podlega 0g61nym Warunkom Swladczenia Us/ug J.S. Hamilton Poland S.A. zamleszczOtWm na 
stronie www.hamilton.com.pl 

• Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Formularz PO-14/0Bd wyd. z dn. 06.06.2014 Strona 1/2 

1.5. HAMILTON POLAND S.A. 

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +4858 7669900 II"III~III\'I\'II\\'III\I\'~\1II1\ 

www.hamilton.com.pl
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HAMILTON POLAND 
Rz nC ZOZNM":iTWO I n,\D.~Nl)\ LASORATORYINF. 
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 274497/15/GDY 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik 

Heptachlor 1-19/1 - < 0,010 
Epoksyd heptachloru 1-19/1 < 0,010 
op'-DDD 1-19/1 < 0,010 
op'-DDE 1-19/1 < 0,010 
op'-DDT 1-19/1 < 0,010 
pp'-DDD 1-19/1 < 0,010 
pp'-DDE 1-19/1 < 0,010 
pp'-DDT 1-19/1 < 0,010 

cis-chlordan 1-19/1 < 0,010 

trans-chlordan 1-19/1 < 0,010 

I Pestycyd6w 1-19/1 < 0,05 

* Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/I <0,10 

# * Calkowita dopuszczalna dawka W-TID-CC mSv/yr <0,030 

# * Tryt 
BCR/ZLGIG/I-017 wyd. 12.09.2012; ISO 
9698:1989 

Bq/I <2,4 

-....J 
Badanie: Tryt wykonano u podwykonawcy 0 numerze akredytacji AB 069 
Badanie: Calkowita dopuszczalna dawka wykonano u podwykonawcy 0 numerze akredytacji CAl L 1163 

Autoryzowal: Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracownl Spektrometril 

Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikroblolo9ii 

Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska 


Zatwierdzil: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelne90 Laboratorium (Zatwlerdzone kwallfikowanym podpisem elektronicznym) 

Adres laborato,;um: Gdynla 81-571, Chwaszczynska 180 
Wynlki odnosza, si~ wyla,cznle do bad'anych probek. JeSli nle okreslono Inaczej podana niepewnosc pomlaru zostala oszacowana dla wsp6lczynnika k~2 I poziomu ufnosci 95%. 
Nlnlejsze sprawozdanie nie moie bye powielane w C:ZO:Sd bez plsemneJ zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnosc ).5. Hamilton Poland S.A. jest ogranlczona wyla,c:znie do 
danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona nlnleJszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom Swladc:zenla Uslug J.S. Hamilton Poland 5.A. zamleszczonym na 
stronle www.hamilton .com.pl ... 

• Badanie akredytowane tI Wykonane u podwykonawcy Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014 Strona 2/2 

l.S. HAMILTON POLAND S.A. 

ul. Chwaszczynska 180,81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00 IIIIIIIIIIIIIIIIII~III~IIII 

www.hamilton.com.pl


IFormularz IPOL-07fF-02 IWydanie nr V IData wydania 15.09.2014 IStrona III 

PC.c. 
PDlUI[ CENnu.. 

AIUDYT~CJI 

AS 1254 

ekosyst-emy-Jt-

EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY 


LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 

Tel/fax; 684597726. e-mail: ekosystemy~t@wp.pl 


SPRAWOZDANIE Z BADAN 

ZLECENIODA WCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Kilmskiego 4, 68--343 Brody, 

Temal: SUW Marianka, analiza wody uzdatnionej 
Data pobierania pr6bek: 24.03.2015 Nr prolokoru pobierania: 125/2015 
Data przyj"cia pr6bek do badan: 24.03.2015 Data zakonczenia badan: 27.03.2015 
Stan pr6bki: bez zastrZeZen IIose sIron sprawQzdania: I 
Numer sprawozdania: 049/2015-11 Kolejny numer strony: I 
Data wydania sprawozdania z badan: 27.03 .2015 IIose zallICznik6w: I 

Wskainiki lednostki Metody badawcze Pr6bka nr 400 
woda uzdatniona 

* pH; 
(temperatura pomiaru 19,4 ·C) - PN EN ISO 10523:2012 7,3 

Barwa, mg II Pt PN-EN ISO 7887:2012 5 
M"tnose, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5 

* Przewodnosc el.wl. w 25'C, IlS/cm PN-EN 27888: 1999 386 

Liczba progowa zapachu, TON PN-EN 1622:2006 
PB -11 wyd. 11 z dnia 05.01.2015 

I 
(akceptowalny) 

Liczba progowa smaku, TFN PN-EN 1622:2006 
PB -11 wyd. II z dnia 05.01 .2015 

I 
jakceJllowalny) 

* 
Azot amonowy, mg/l NNH4 

mg/lN~ 
PN-C-04576-4: I 994 

<0,25 
<0,32 

0* 
Liczba bakterii z grupy coli. jtk/IOO ml 

PN-EN 93081 :2004+Apl :2005+AC:2009 
Zal. nr I 

0 

0* 
Liczba Escherichia coli jlk/IOO ml 

PN-EN 93081 :2004+Ap I :2005+AC:2009 
Zal. nr 1 

0 

* Pobieranie pr6bki wodyzgodnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007 . . . .Pom/Q/"U przewodnosci elektrycznej wlasc/we) dokonano z uzyc/em konduk/ome/ru pos/adajqcego kompensacJl: wplywu lemperatury . 
Znak .. < .. oznacza. ie wynik znajduje si~ ponitej podanej war/oSci. klora slanowi granic~ oznaczainoSci zaslosowanej melody badawczej. 
• badanielpobieranie probek akredylOwane, zawarte w .. Zakresie akredylacji laboralorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez 
Polskie Cenlrum Akredylacji 
o • badanie akredylowane u pociwykonawcy, nr akredytaq'i pociwykonawcy AB 079 

Osoba auloryzujqca sprawozdanie z badaft 

mgr into Monika SzeJner 

EKOSYSTEMY - JT J Teterycz 

Koniec sprawozdania LA~OTORIUM 
ul. Gtowackieg 9 ~Zielona Gor" 
REGON 08030 2 P 73-0S7-14-6L 

lel./f ( 8) 45 7 726 

.. 


Wyniki badaft odnoszq si~ wylqcznie do badanych obieklow. 

Bez pisemnej zgody Laboralorium firmy Ekosyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej jak Iylko w c%sci. 


mailto:ekosystemy~t@wp.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADAN ,NR 73840/1S/GDY 

Zleceniodawca Pr6bka (wg dekloroqi ZI""eniodowcy) 

EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM WODA 
UL. GI:.OWACKIEGO 9 Numer kodowy: 400 

1-:6:,;:5_-3:;...O;;.;:1,--:,Z:;::I.:;:.;El;;.;:O:.;.N,;.:.A-:-:=G~6~RA~__"'T"':C-:::-::-=""'-::"'""'C:-:-______-I Stan pr6bki bez zastrzeien 
Data przyj~cia pr6bki: 2015-03-24 

I-:D:::-a~ta_za:-k_o_ncz_en:-i_a_ba_d_a_n_:-;-:--_+::2c::0,.::1-=5~-0:-:3::---=2-::7_______-i Zlecenie nr JT-Zlec/Ol/2015/t z dnia 2015-03-24 
Data utworzenia sprawozdania: 2015-03-27 Pi9bki <:lpstarczone przez Zleceniodawce 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik 

* Liczba bakterii z grup coli Pfi-EN ISO 9308-i:2004+Apl:2005+AC:2009 ·tk!lOO ml o 
* Liczba Eschericha coli PN-EN ISO 9308-1 : 2004+Apl:2005+~C:2009 jtk! 100 ml o 

Autoryzowal: Patrycja Bemke, Specjalista ds. analiz. Pracownia Mikrobiologii 

Zatwierdzil: Rafal Kartanowicz, Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzone podpi5em elektronicznym) 


Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczynska 180 

Wyniki odnosl<t si~ wylijcznie do badanych pr6bek. Jesh nie okreSiono inaczej podana niepewno'': pomiaru zostala OSlacowana dla wsp6/czynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%. 

Niniejsze sprawozdanie nie maie by': powielane w cz~sci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland SA Odpowiedzialno!c' J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniclona wyl'ICznie do danych zawartych w jego orygin' 

USluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom Swiadczenia Uslug J-S. Hamilton Poland SA zamieszczonym na Slronie www.hamilton.com.pl 


• Badanie akredytowane /I Wykonane u podwykonawcy Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.( Strona 1/1 

J.S. HAMILTON POLAND S.A. 

111111111111111111111111111111111111111ul. Chwaszczyrlska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48587669900 .. 

www.hamilton.com.pl


Wskainiki lednostki Melody badawcze Pr6bka nr 401 
woda z sieci 

• pH, 
Jtemperatura pomiaru 19,4 0c) - PN EN ISO 10523:2012 7,2 

Barwa, mg/\ Pt PN-EN ISO 7887:2012 5 
M~tnos6, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5 

• Przewodnosc el.w!. w 25"C, ).lS/cm PN-EN 27888:1999 380 

Liczba progowa zapachu, TON PN-EN 1622:2006 
PB -II wyd. II z dnia 05.01.2015 

1 
(akceptowalny) 

Liczba progowa smaku, TFN PN-EN 1622:2006 
PB -I 1wyd. II z dnia05 .01.2015 

I 
(akcegtowalny)

• 
Azot amonowy, mg /I NNH4 

mg/1N~ 
PN-C-04576-4:1994 

<0,25 
<0,32 

o· 
Liczba bakterii z grupy coli. jtkllOO ml 

PN-EN 93081 :2004+Apl :2005+AC:2009 
Za!. nr 1 

0 

o· 
Liczba Escherichia coli jtkllOO ml 

PN-EN 93081 :2004+Ap 1 :2005+ AC:2009 
Zal. nr I 

0 

• Pobieranie (lf6bki wody zg9dnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007 

\ IFormularz IPOL-07/F-02 IWydanie nr V IDatawydania 15.09.2014 IStrona III 

PC.c. 
POUllf CENTRUM 

AIIlf.DU.lCJI ekosyst-emy-Jt-
EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY 

LABORATORIUM ul. Gtowackiego 9,65-301 Zielona G6ra 
AB 1254 Tel/fax; 684597726, e-mail: ekosystemy.Jt@wp.pl 

SPRA WOZDANIE Z BADAN 

ZLECENIODAWCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Kilinskiego 4, 68-343 Brody, 

Temat: Marianka, budynek mieszkalny nr 5, analiza wody z sieci 
Data pobierania pr6bek: 24.03 .2015 Nr protokotu pobierania: 125/2015 
Data przyjc;cia jJr6bek do badan: 24.03.2015 Data zakonczenia badan: 27.03.2015 
Stan_pr6bki: bez zastrzezen lIose stron sprawozdania: 1 
Numer sprawozdania: 049/2015-\2 Ko\ejny numer strony: I 
Data wydania sprawozdania z badan: 27.03 .2015 IIose za11lcznik6w: 1 

. . . .
Pomlaru pnewodnoscl e/ektrycznej wlasclwej dokonano z uzyclem konduktometru posladajqcego kompensaCjfl wplywu temperatury . 
Znak " < .. oznacza, te wynik znajduje sifl poniiej podanej wartosci, ktora stanawi granicfI oznaczalnosci zastosowanej metody badawczeJ. 
• baOOnielpobieranie pr6bek akredytowane, zawarte w "ZI1kresie akredytacji /aboratorium badawczego nr AB 1254" wyOOnym pnez 
Po/skie Centrum Akredytacji 
o • baelanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredylacji podwyko/lowcy AB 079 

Osoba auloryzujqca sprawozdanie z baOOn 

Ef('gsi9SMonika SzeJner ., 
EMY - JT J Te ,l.-. ! 

LASO OR;Uf\Ji ' 
ul. G1owacklego . .Koniec sprawozdania 
REGON 080305 ~7. Z,elona 0 : 

leI I~ax 06.0 73-0S7-1 <k 
. ) 45 7725 

.. 


Wyniki baOOn odnoszq sifl wylqcznie do badanych obiektow. 

Bez pisemnej zgody LaboralOrium firmy Ekosystemy - JT sprawozOOnie nie mote bye powielane inaczej Jak ty/ko w ca/osci. 


mailto:ekosystemy.Jt@wp.pl
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HAMILTON POLAND 
RZEczon;HWSTWcl J ll~() ..\NIA L\~()RATORYIl':F. 

AAm~; / 
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 73841/15/GDV 

Zleceniodawca 
EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORlUM 
UL. GtOWACKIEGO 9 
65-301 ZIELONA GORA 

Probka (wg delrlaracji Zleceniadawcy) 

WODA 
Numer kodowy: 401 
Stan probki bez zastrzeien 

Zlecenie nr JT-Zlec/01/2015/t z dnia 2015-03-24 
Pr6bki dostarczone przez Zleceniodawc~ 

Data przyj~cia pr6bki: \ 201S-03-24 
Data zakonaenia badan: 12015-03-27 
Data utworzenia sprawozdania: I 2015-03-27 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik 

• Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2004+Apl:200S+AC:2009 jtk/IOO ml 0 
• Liczba Eschericha coli PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:200S .. AC:2009 jtk/100 ml 0 

Autoryzowal: Patrycja B,emke, Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii 

Zatwierdzil: Ratal Kartanowia, Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzane podpisem e/ektronicznym) 


Adres laboratonum: Gdynia 81·571. Chwaslczyriska 1W 
Wyniki odnosZij si~ wytitczoie do badanych probek. Je~li nie okreslono inaczej podana niepewnost pomiaru zostala oszacowana dla wspokzynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%. 

Niniejsze sprawozdanie nie mote bye powielane w czeSci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland SA Odpowiedzialnosc J.S. Hamilton Poland SA jest ograniczona wyl~cznie do danych zawartych w jego oryginal. 

Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom Swiadczenia Uslug l.S. Hamilton Poland SA zamieszclonym na stronie www.hamilton.com.pl 


• Badanie akredytowane • Wykonane u podwykonawcy Formularz PO·14!08d wyd. z dn. 06.0EStrona 1/1 

J.S. HAMILTON POLAND S.A. 

III 1111 ~ 11111111111111111111111111111111ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel ...48587669900 .. 

www.hamilton.com.pl

