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SPRAWOZDANIE Z BADAN

a

ZLECENIODAWCA : Gmina Brody, ul. Rynek 2, 68343 Brody,

Temat: SUW Zasieki, analiza wody uzdatnionej

Obiekt badan: woda uzdatniona

Data pobierania probek: 06.05.2020 Nr protokotu pobierania: 369/2020

Data przyjecia probek do badan: 06.05.2020 Data zakoficzenia badan: 11.05.2020

Stan probki: bez zastrzezen 1los¢ stron sprawozdania: 1

Numer sprawozdania: 087/2020-8 Kolejny numer strony:

Data wydania sprawozdania z badan: 11.05.2020 Ilos¢ zatgeznikow: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka

nr 863/2020

S 7,8
B - PN EN ISO 10523:2012 (temperatura pomiaru
(stezenie jonow wodoru) 21,2°C)

S | Barwa, mg /1 Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D 10

S [ Mgtnose, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,3

*S | Przewodnosé el.wl. w 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 250
Liczba progowa zapachu,’ - PB 11 wyd. 1T z dnia 05.01.2015 1

S Liczba progowa smaku, - PB 11 wyd. II z dnia 05.01.2015 1

il e L PN-EN ISO 6222:2004
w 22°C. Metouva piyvtkowa Jti/l mi Zal nr 1 O
(posiew wglebny)

0 * | Liczba bakterii z grupy coli. /100 mi PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 0
Metoda filtracji membranowej J +A1:2017-04 Zat. nr 1

0 * | Liczba Escherichia coli /100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
Metoda filtracji membranowej Jes m +A1:2017-04 Zat. nr 1

0 * | Liczba enterokokéw katowych ; PN-EN ISO 7899-2:2004
Metoda filtracji membranowej Jktag -l Zal.nr 1 0

*S Probke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN EN-ISO 19458:2007

Prébke pobral . Sosnowski pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Gora.

'Liczha progowa zapachu - zapach akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Pomiaru przewodnosci elekirycznej wilasciwej dokonano z uzyciem kondukiometru posiadajqcego kompensacje wplywu temperatury.

*  badanie/pobieranie probek akredytowane. zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254 wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacyi

8§ -badania zostaty wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Gora (decyzja nr MY809/NS-HK-87/2020 z dnia 06.05.2020)

0 * badanie akredytowane u podwylonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr NS/HKIS/4560/ZL/37-95/2019 abowigzujgee do dria 26.06.2020 wydanej przez PPIS Katowice).

Osoba autoryzujgea sprawozdanie z badan

Koniec sprawozdania

Wyniki badan odnoszq sie wylgeznie do badanych obiekiow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej ,jak tylko w calosci.
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Rodzaj prébki
Wysylajacy prébke
Zlecajacy badania
Data zlecenia klienta
Numer zlecenia

Raport analityczny

Numer probki

Data przyjecia probki

Prébki dostarczone przez
Stan probki
Warunki transportu

X X xX o=

Data pobrania probki
Prébki pobrane przez
Sposdéb pobrania probki/probek
Cel badania

Kod probki klienta

llo§¢ prébek zbadanych
Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

Wyniki badan

UME1TR
Metoda

Enterokoki

UMNYP
Metoda

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACSH

BADANIA

AB 1334

11.05.2020

AR

Data raportu

AR-20-RE-038710-01

122-2020-00046642

Woda przeznaczona do spozycia
EKOSYSTEMY - JT
EKOSYSTEMY - JT
06.05.2020
JT-Zlec/01/2020/65
07.05.2020

Firme kurierska

bez zastrzezen
chtodnicze
06.05.2020
Zleceniodawce

brak danych
niezdefiniowany
863/2020

1

07.05.2020
10.05.2020

Liczba enterokokow katowych Metoda filtracji membranowej (A)

PN-EN ISO 7899-2:2004

0 jtk/100 mi

Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej (A)
PN-EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Escherichia coli

UMRHS
Metoda

Grupaz coli

UMZLR
Metoda

0 Jtk/100 mi

Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej (A)
PN-EN I1SO $308-1:2014-12+A1:2017-04 ‘

0 jtk/100 ml

Ogélna liczba drobnoustrojéw w temp. 22 °C Metoda plytkowa (posiew wgtebny) (A)

PN-EN ISO 6222:2004

Ogodlna liczba drobnoustrojow w temp. 22 °C

Metoda akredytowana

Dane dostarczone od Klienta

0 jtki1 ml



Strona 2/2 Raport analityczny AR-20-RE-038710-01
Numer prébki 122-2020-00046642

WNIOSEK:

Jako$¢ wody analizowanej probki odpowiada w zakresie Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki wymaganiom jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz.2294).

Dopuszczalne limity:

Escherichia coli; Bakterie grupy coli, Enterokoki - 0 jtk/100ml

Ogdlna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C + 2°C po 72h- bez nieprawidtowych zmian/1ml

Zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/Tml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/iml w kranie konsumenta

Uwaga: Laboratorium posiada zatwierdzenie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczace
systemu jakosci badan wody. Zatwierdzenie nr NS/HKiS/4560/Z1./37-95/2019 obowigzujace do dnia 26.06.2020

Moty Teddki Carona Amclonck

Autoryzujacy: Maciej Terlecki Zatwierdzajgcy: Karolina Zmelonek
Miodszy Asystent Analytical Service Assistant

1. Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych probek,
. Wynikéw badan nie mozna powiela¢ inaczej niz w catosci bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z 0.0.
Laboratorium podaje niepewnos¢ pomiaru, gdy jest to istotne dla waznosci wynikow lub zastosowania wynikow badan; jest uzgodniene z klientem; jesli niepewnosé pomiaru wplywa na zgodno$t z
wyspecyfikowang granica.
Klient ma prawe do zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza sig przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, droga elektroniczng na adres
reklamacje@eurofins.pl lub drogg pocztowa.
. Zatwierdzone wyniki badan wykonywanych u dostawcow autoryzowane sg przez osoby upowaznione w laboratorium dostawcy.
Przedstawiajac stwierdzenia zgodnosci ze specyfikacja lub wymaganiem laboratorium stosuje zasadg prostej akceptacji. Wyjatek stanowia przypadki, kiedy zasada podejmowania decyz]i ckreslona
jest przez klienta, przepisy lub dokumenty normatywne.
. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za dane dostarczone przez Klientéw. Dostarczone dane moga wptywad na waznost wynikow.
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