
Wskainiki lednostki Metody badawcze Pr6bka 
nr 394/2016 
woda z sieci 

* pH, 
st~ienie jon6w wodoru 

- PN EN ISO 10523:2012 7,9 
(temperatura pomiaru 18,4 0c) 

Barwa, mg/I Pt PN-EN ISO 7887:2012 5 
Mytnosc, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5 

* Przewodnosc el.wl. w 25' C, j!S/cm PN-EN 27888:1999 247 

Liczba progowa zapachu, TON 
PN-EN 1622:2006 

PB -11 wyd. II z dnia 
05.01.2015 

I 
(akceptowalny) 

Liczba progowa smaku, TFN 
PN-EN 1622:2006 

PB -II wyd. II z :.lnia 
05.01.2015 

I 
(akceptowalny) 

* 
Azot amonowy, mg /I NNH4 

mg/l N~ 
PN-C-04576-4: 1994 

<0,25 
<0,32 

0* 
Liczba bakterii z grupy coli . jtkllOO ml 

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 
ZaI. nr I 

0 

0* 
Liczba Escherichia coli jtkllOO ml 

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 
ZaI. nr I 

0 

* Pobieranie pr6bki wody zgodnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007 
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PC~ 
POlSKJ£ cnUUM 

AUlDYlACJI 

,EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY 

LABORATORIUM ul. Gtowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 


Tel/fax; 684597726, e""mail: ekosystemyJt@wp.pl 


SPRA WOZDANIE Z BADAN 

AS 1254 

ZLECENIODA WCA : Gmina Brody, ul. Rynek 2,68-343 Brod)', 
Temat: laniszowice, budynek mieszkalny nr 4, analiza wody z sieci 
Datapobierania probek: 16.03.2016 Nr protoko!u pobierania: 127/2016 
Data przyjyciaprobek do badail: 16.03.2016 Data zakOl'lczenia badan: 22.03.2016 
Stan probki: bez zastrzeien 1I0se stron sprawozdania: I 
Numer sprawozdania: 05212016-5 Kolejny numer strony: I 
Data wydania sprawozdania z badail: 22.03 .2016 lIose zal~znik6w: I 

. . . .
Pom/aro przewodnoscl elektrycznej wiaSC1Wej dokonano z UZYClem konduktomelro pos/adajqcego kompensacjf wplywu lemperatury . 
Znak " < " oznacza, ie wynik znajduje sif poniiej podanej warloSci, klora sianowi granicf oznaczalnosci zaslosowanej melody badawczej. 
• badanie/pobieranie probek akredylowane, zawarle w " Zakresie akredylacji laboralorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez 

'-..,..-	 Polskie Cenlrom Akredylacji 
o • badanie akredylowane u podwykonawcy, nr akredyracji podwykonawcy AB 079 

Koniec sprawozdania 

.. 

Wyniki badan odnoszq sif wylqcznie do badanych obieklow. 


Bez pisemnej zgody Laboralorium jirmy Ekosyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej Jak tylko w calosci. 


mailto:ekosystemyJt@wp.pl
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RZI:'. CZOl.NJ,W::TWO 1 BAD ,\N1A 1.:\BO,R, i\TORYjNf./ 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 77790/16/GDY 

Zleceniadawca Pmbka (wg deklarocji Zleceniodawcy) 

EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM 
Ul. GI:OWACKIEGO 9 
65-301 ZIELONA GORA WODA 

Numer kodowy: 394/2016 
Stan probki bez zastrzeien 
Probki dastarczone przez Zleceniod(lwc~ 

Data przyj~cia pr6bki: 
Data zakariczenia badari: 

2016-03-16 
2016-03-21 

Data utworzenia spra~ozdania: 2016-03-21 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik 

• Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jlk/100ml 0 
• Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jlk/100ml 0 

Autoryzowal: Patrycj~ Bemke, Ekspert ds. analiz. Pracownia Mikrabialogii 

Zatwierdzil: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnega Laboratorium (Zatwierdzane padpisem elektranicznym) 


Ad,e, I. bo ratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczynska 180 
Wyniki odnos~ si~ wyl~cznie do badanych pr6~k. loSli nie okreSlono inaczej podan. niepewnoSt pomiaru zostol. oszacowan. dla wsp61czynniko k.2 i poziomu ulnoSci 95%. 
Nintejs ze sprawozdanie nie moie bye powieJane w cz~ci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland SA Odpowiedzialnosc J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylctanie do danych zawartych w jego 
oryginale. Usruga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Og61nym W.runkom Swiadczenio Uslug l.S. Homilton Poland SA zamieszuonym na stronie www.hamilton.com.pl 

• Bad.nie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 1/1 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014 

).s. HAMILTON POLAND S.A. 

IIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~ II1Iul. Chwaszczynska 180. 81-571 Gdynia, tel. +48587669900 .. 

www.hamilton.com.pl
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POL-07/F-02 dania 15,09.2014 Slrona III 

ekosyst-emy-Jt-

EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZV 


LABORATORIUM ul. GJowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 

Tel/fax; 684597726, e-mail: ekosystemy~t@wp.pl 


SPRA WOZDANIE Z BADAN 

ZLECENIODA WCA : 
Temat: 
Datapobierania pr6bek: 
Data przyjc;cia pr6bek do badait: 
Stan pr6bki: 
Numer sprawozdania: 
Data wydania sprawozdania z badait : 

Wskainiki 

* pH,(lemperatura pomiaru 18,0 0c) 
Barwa, 

Mylnosc, 

• 
przewodnosc el. wI. w 25T, fLS/cm 

Liczba progowa zapachu, TON 

Liczba progowa smaku, TFN 

Indeks nadmanganianowy, mg/l 02 

• mg II N~'H.Azolamonowy, 
mg/l NH. 

• Azol azolynowy, mg II NNOZ 
Azolyny, mg/l NOz 

• Azol azolanowy, mgll NNO.. 
Azotany, mgl) NO) 

* Chlorki, mg!l 

* Siarczany, mgl) 

* mg /I lelazo og6lne, j.lg/I 
• mgllMangan, j.lg II 
• S6d, mgll 
• Miedi., j.lg /I 

* Chro;n, j.lg II 
• Kadm, j.lgll 

* Olow, Ilg /I
• NikieI, Ilg II 

Glin, Ilg /I 
Benzo(a)piren, j.lg /I 
}.; WWA: 8(b)F, B(k)F, 8(ghi)Per, 1(123cd)P, j.lg!l 

o • Akry)oarnid Ilg I) 
o· 1,2 -dichloroelan (EDC), Ilg II 

o • Benzen, j.lg II 

o • l:THM Ilg II 
o· L Trichloroelenu !JgIIi Telrachloroelenu (I. TRJ i PER), 

lednostki 

Gmina Brody, ul. RYTlek 2, 68-343 Brod)', 
SUW Zasieki, analiza wody uzdatnionej 

16,03.2016 Nrp!otokohl pobierania: 
16.03 .2016 Data zakoilczenia badait : 

bez zastrzeieil Bose stron sprawozdania: 
052/2016-4 KoJejny numer strollY: 
25 .04.2016 Bose za/l}cznik6w: 

- PN EN ISO 10523:2012 
mg II PI PN-EN ISO 7887:2012 

NTU PN-EN 7027:2003 

Melody badawcze 

PN-EN 27888:\999 

PN-EN 1622 :2006 
PB -II wyd. lI z dnia 05.01.2015 

I PN-EN 1622:2006 
PB -II \\'}'d. Il z dnia 05.01.2015 

PN-EN ISO 8467:2001 

PN-C-04576-4 :1994 

PN-EN 26777:1999 

PN-C-04576.08: 1982 

PN-ISO 9297: 1994 

PN-ISO 9280:2002 

PN-92/C-04570101 

PN-921C-04570101 

PN-ISO 9964-3:1994 
PN-EN ISO I) 586:2005 
PN-EN ISO 11586:2005 
PN-EN ISO I 1586:2005 
PN·EN ISO 11586:2005 
PN-EN ISO 11586:2005 
PN·EN ISO 11586:2005 

PB-017 wyd. nr I z dnia 30.09.2012 
PB-017wyd. nr I zdnia30.09.2012 

PB-119/GC wyd . I z dn. 02.05.2011 Zal. nr I 
PB-147/GC wyd . II zdn. 20.10.2014Za1. nr I 
PB-147/GC wyd. If z dn. 20.10.2014 Za1. nr I 
PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 Zal. nr I 

P8-147/GC wyd. If z dn. 20.10.2014 lal. nr I 

Pr6bka 
nr 393/2016 

Woda 
uzdatniona 

127/2016 
25.04.2016 

3 
I 

1 

8, 1 
5 
I 

(akceptowalny) 
I 

(akceptowalny) 

0,5 

253 

2,0 

<0,25 
<0,32 
0,002 
0,007 

0,06 
0,27 

6,0 

58 

<0,'150 
<1'50 

<0,030 
<30 
2,7 
328 
<2,0 
<0,4 

) <2,5 
<7,0 
81 

<0,0025 
<0,010 
<0,03 
<1,0 
<0,5 
<4,0 

<2,0 

Wyniki badOli odnoszq sif wylqcznie do badanych obiektow. 

Bez pisemnej zgody Laboratorium flrmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej jak tylko w ca/osci. 


mailto:ekosystemy~t@wp.pl
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ekosyst-emy-Jt-

EKOSYSTEMY - JT T,ETERYCZ JERZY 


lABORATORIUM uf. Glowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 

Tel/fax; 684597726, e-mail: ekosystemy~t@wp.pl 


SPRA WOZDANIE Z BADAN 

ZLECENIODAWCA : Gmina Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Bro<h', 
Temat: SUW Zasieki, analiza wo~uzdatnioneJ. 

Data pobierania pr6bek: 16.03.2016 Nr protokotu ~obierania: I 127/2016 
Data przyi.,:cia pr6bek do badail: 16.03.2016 . Data zakonczenia badail: 25.04.2016 

Stan pr6bki : bez zastrzeien 1I0se stron ~awozdania: 3 
Numer sprawozdania: 052/2016-4 Kolejny numer strony; I 2 

Data wydania sprawozdania z badan : 25.04.2016 
-

1I0se zalljcznik6w: 
I 

I 

Wskainiki Jednoslki Melody badawcze Pr6bka 
nr 393/2016 

Woda 
uzdatniona 

o • Chlorek winylu (CV) I!gI\ PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 la!. nr I <0,2 
o· ~-HCH, ~/I PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· y-HCH, . I!g /I PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 

o • o-HCH, I!g II PN-EN ISO 6468:2002 lsI. nr I <0,010 
o· HCB, ~g II PN-EN ISO 6468:2002 lsi. nr I <0,010 
0* Aldryna, I!g II PN-EN ISO 6468:2002 Za!. nr I <0,010 

o • Dieldryna, ~II PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 

o • Endryna, ~/I PN-EN ISO 6468:2002 lsi. nr I <0,010 

o • Izodryna, ~/1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr I <0,010 
o· Heptachlor, I!g/l PN-EN ISO 6468:2002 lsi. nr I <0,010 
o· Epoksyd heptachloru, ~g/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr I <0,010 
o· op'-DDD, I!g II PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 

o • op'-DDE, ~!1 PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 

o • op'-DDT, flg /I PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· pp'-DDD, I!g /I PN-EN ISO 6468 :2002 lal. nr I <0,010 
o· pp'-DDE, ~/I PN-EN ISO 6468:2002 lsi. nr I <0,010 

o • pp'-DDT, ~g II PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr I <0,010 
o· cis-chlordan, I!g~ I PN-EN ISO 6468 :2002 lal. nr I <0,010 

o • 
o • 
o • 
o • 
o • 
0* 

trans-chlordan, I!g II PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
L Pestycyd6w, I!g /I PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,05 
Antymon , I!g /I PN-EN ISO 17294-2:2006 lal. Nr I 0;:!4 
Arsen, I!g /I PN-EN ISO 17294-2:2006 lal. Nr I < 1,0 
Bor, mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 lsI. Nr I 0,015 
Rtc;c, ~II PB-184IICP wyd. III z dn. 01.06.2013 lsI nr I <0,10 

o • 
0* 

Selen, I!g II I PN-EN ISO 17294-2:2006 lsI. Nr I <1 ,0 
Bromiany, I!8I1 PN-EN ISO 15061 :2003 lsi. nr I <3 

0* Cyjanki wolne i zwiljZane, I!g 11 PB-129 wyd. I z dn.15.06.2011 lal. nr I <5 

o • Fluorki, mgll PN-EN ISO 10304-1 :2009 lal. nr I <0,10 
o· Epichlorohydryna I!g/I PB-147/GC wyd. II z dn . 20.10.2014 lal. nr I <0,05 
o· 

Try!, Bq/I BCRllLGIGIl-017 wyd. 12.09.2012; ISO 
9698:1989 lal. nr I <3,5 

.. 

Wyniki badan odnoszq si? wylqcznie do badanych obiekt6w. 
Bez pisemnej zgody Laboralorium finny Ekosyslemy - JT sprawozrianie nie mot e bye powielane inaczej Jak tylko w ca/oSci. 

mailto:ekosystemy~t@wp.pl
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AKRtoYf ACJI 

EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY 

lABORATORIUM ul. Gfowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 


Tel/fax; 684597726, e-mail: ekosystemY.Jt@wp.pl 


SPRA WOZDANIE Z BADAN 

AS 1254 

ZLECENIODA WCA : Grnina Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brod}', 
Ternat: SUW Zasieki, analiza wody uzdatnionej 

. Data.pobierania pr6bek: 16.03.2016 Nr protokolu J><l.bierania: 127/2016 
Data przyj~cia pr6bek do badan: 16.03 .2016 Data zakonczenia badan: 25 .04.2016 

Stan Jlr6bki: bez zastrzezen Hose stron sprawozdania: 3 
Nurner sprawozdania: 052/2016·4 Ko1ejny numer strony: 3 

Data wydania sprawozdania z badan: 25.04.2016 , llose za1llcznik6w: I 

Wskainiki Jednostki Metody badawcze Pr6bka 
or 393/2016 

Woda 
uzdatniona 

o • Og61na liczba mikroorganizm6w w 22 ' C po 
72h 

jtkll ml PN-EN ISO 6222:2004 
Zsl. nr 1 nie wykryto 

D· 
Liczba bakterii z grupy coli. jtkllOO ml PN·EN ISO 9308-1 :2014-12 

Za!. nr 1 0 

D· 
Escherichia col i jtkllOO ml PN-EN ISO 9308-1 :2014-12 

Zal. nr I 0 

o· Enterokoki jlk/IOO ml PN·EN ISO 7899-2:2004 Zal. nr 1 0 
0* Clostridium perfringens (llIcznie z 

przetrwalnikami), 
jtkllOO ml Rozp. Ministra Zdrowia z dn . 29.03.2007 

Dz.U.Nr 61 poz. 417 z p6w. zm. Za! nr I 0 

• Pobieranie probki wody zgodnie z nonnll PN-ISO 5667-5:2003 oraz PN EN ISO 19458:2007 
PomlOru przL'Wodmclwa elekrrycznego wlaJc/Wego dokonan" z utyclem kondukromerru posladajqcego kompensacJ~ wplywu lemperorury. 
Znak .. < .. oznocza. te wynik znajduje sif ponitej podonej war/aSci. kl6ro sranowi gronicf oznoczalnosci zaslOsowanej nrelody badawczej. 
• badonieipobieranie pr6bek akredyrowane zowarle w .. Zak,esle akredyrocji lobo,arorium badowczego nr AD J25-1" wydonynr przez Polskie Cenrfllm 
AkredylOcji 
o • badonie akredytowane u podwykonawcy . nr akredylOcji podwykonawcy AD 079 

Osoba autoryzujqca sprawozdanie z bada':' 
Koniec sprawozdania mgr into Jerzy Teterycz 

EKOSYt/J - IT J Teterycz
LA . M 


ul Glowacki go 9. 65-30 Zi ona G6ra 

REGON 080305237 NI 9H;057-14-6': 


tellfax (068) 45 97 726 


.. 


Wyniki bada':' odnoszq sif! wylqcznie do badanych obiektow. 

Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystenry - JT sprawozdLJnie nie mote bye powielane inaczej Jak tylko w ca/oki. 


mailto:ekosystemY.Jt@wp.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 77780/16/GDY/1 

Zleceniodawca 

EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM 
UL. GtOWACKIEGO 9 

65-301 ZIELONA GORA 

Pr6bka (wg deklaraeji Zleceniodawey) 

WODA 
Numer kodowy: 393/2016 
Stan probki bez zastrzezen 
Pr6bki dostarczone przez Zleceniodawc~Data przyj~cia pr6bki : 2016-03-16 

Data zakonczenia badc!n : 2016-03-30 
Data utworzenia sprawozdania: 2016-04-25 

Rodzaj badania Metoda 

* Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1 :2014-12 

* Clostridium perfringens ( Iqcznie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 
przetrwalnikami ) Dz.U.z 2015r., poz. 1989 

* Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 

* Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1 :2014-12 

' . Og61na liczba mikroorganizm6w w 
"22'C po 72h · . 

PN-EN ISO 6222 :2004 

* Wielopierscieniowe w~glowodory 
PN-EN ISO 17993: 2005

aromatyczne / WWA 

Benzo(a)piren 

r WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I(l,2,3-cd)P) 

* Rt~c PB-184/ICP wyd. III z dn. 01.06.2013 

* Zawartosc pierwiastk6w PN-EN ISO 17294-2:2006 
Arsen 

Antymon 
Bor 

Selen 

* Akryloamid PB-119/GC wyd. I z dn. 02.05.2011 

* Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 

* Cyjanki wolne i zwiqzane PB-129 wyd. I z dn. 15.06.2011 

* Epichlorohydryna PB-147/GC wyd . Il z dn. 20.10.2014 

.. Lotne zwiqzki organiczne PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 
1,2-dichloroetan (EDC) 
Chlorek winylu (CV) 

Benzen 

r THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, 

'..0> bromoform) 

r Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (r TRI i PER) 

Jednostka 

jtk/l00ml 

jtk/ 100 mlI , 

jtk/ 100 _ml 

jtk/100ml 

jtk/ 1 ml 

I-Ig/I 
I-Ig/I 

\.Ig/I 

\.Ig/I 

\.Ig/I 
mg/I 

\.Ig/I 

\.19/1 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

\.Ig/l 

\.Ig/I 

Wynik 

0 

0 

0 

Q 

nie wykryto 

< 0,0025 

< 0,010 

<0,10 

<1,0 
0,24 

0,015 

<1,0 

<0,03 

<3 

<5 

< 0,05 

< 1,0 

< 0,2 
< 0,5 

< 4,0 

< 2,0 

* Pestycydy chloroorganiczne PN-EN ISO 6468:2002 
o-HCH 

Il-HCH 
y-HCH 

6-HCH 

I-Ig/I 
\.Ig/I 

\.Ig/I 
I-Ig/I 

< 0,010 

< 0,010 
< 0,010 

< 0,010 

Autoryzowal: Agnieszka Florek, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii 
PatrycJa Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii 
Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska 
Zaneta Gawrys, Specjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej 

Zatwierdzil: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

Adres laboratorlum: Gdynia B1-571, Chwaszczynska 1BO 

Wyniki odnosz~ si~ wyl~cznie do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnosc pomiaru zostafa oszacowana dla wsp6lczynnlka k=2 i pozlomu umosei 95%. 
Nlniejsze sprawozdanie nle moze bye powlelane w cz~sci bez plsemneJ zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnosc J.S. Hamilton Poland S.A. jest ogranlczona wylqcznle do 
danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona nlnleJszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom Swiadczenla Uslug J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na 
stronie www.hamllton.com.pl .. 
• Badanie akredytowane II Wykonane u podwykonawcy Strona 1 / 2 Formularz PO-14/0Bd wyd. z dn. 06.06.2014 

J.S. HAMILTON P.OLAND S.A. 

ui. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 7669900 IIIII~ 111~~I1I~1IIIIIIIItlllllll,III 

www.hamllton.com.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 77780/16/GDY/l 

WynikRodzaj badania \ Metoda Jednostka 

HCB < 0,010 I-Ig/I 
< 0,010 Aldryna I-Ig/I 

Oieldryna < 0,010 I-Ig/I 
Endryna . < 0,010I-Ig/I 
Izodryna < 0,010 I-Ig/I 
Heptachlor < 0,010 I-Ig/I 
Epoksyd heptachloru < 0,010 I-Ig/I 
op'-OOO < 0,010I-Ig/I 
op'-OOE < 0,010 I-Ig/I 
op'-OOT < 0,010 Ilg/1 
pp'-OOO < 0,010Ilg/1 
pp'-OOE < 0,010 Ilg/1 
pp'-OOT < 0,010 \.Ig/I 
cis-chlordan < 0,010 Ilg/1 
trans-chlordan < 0,010 Ilg/1 
r Pestycydow < 0,05 \.Ig/I 

<0,10* Fluorki IPN-EN ISO 10304-1: 2009 mg/I 

<3,5# '" Tryt J BCR/ZLGIG/1-017 Bq/I 

Badanie : Tryt wykonano u podwykonawcy 0 numerze akredytacji AB 069 

~. 

Autoryzowal : AgnieliZka Florek, Ekspert ds. analiz, Pracownla Spektrometrii 
Patrycja Bemke, Ekspert ds. ana liz, Pracownia Mikrobiologii 
Tomasz Wesolowski, Klerownlk Pracowni Analiz Srodowiska 
Zaneta Gawrys, Specjalista ds. analiz, Pracownla Chromatografii Cieczowej 

Zatwierdzil: Hanna Wachowska, Oyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

Adres laboratorium: Gdynla 81-571, Chwaszczynska 180 

Wyniki odnosz(t sit: wytqcznle do badanych pr6bek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnosc. pomiaru lostata oszacowana dla wspOlczynnika k==2 i poziornu ufnosci 95°A, . 
Niniejsze sprawozdanie nie moie bye powielane w cz~sd bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowledzialnosc J.5 . Hamilton Poland S.A. Jest ograniczona wy1ilcznle do 

danych zawartych w Jego oryginale . Usluga potwierdzona ninlejszym sprawozdaniem podlega 0g61nym Warunkom Swiadczenla Uslug J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na 

stronle www.hamilton .com.pl t.v 

• Badanie akredytowane , Wykonane u podwykonawcy Strona 2/ 2 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014 

1.5. HAMILTON POLAND S.A. 

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +4858 7669900 n~~ ~IIIIIIIIII~IIII~ III I\II, ~IIIII I\II\I 

www.hamilton.com.pl


ZLECENIODAWCA :. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Kiliilskiego 4, 6&-343 Brody, 

Temat: SUW Zasieki analiza wody uzdatnione.i, 
DataJlobierania pr6bek: 14.10.2015 Nr protokolu pobierania: 53812015 
Data przyj~cia pr6bek do badail: 14JO.2015 Data zakonczenia badail: 03 .11.2015 
Stan~r6bk.i: bez zastrzezen I10se stron sprawozdania: , 3 
Numer sprawozdania: 049/2015-19 Kolejny numer strony: I 
Data wydania sprawozdania z badail: 03.11.2015 IIose zaJl}cznik6w: I 

Wskainiki lednostki Melody badawcze Pr6bka nr 1633 
woda 

uzdalniona 

* ! pH,(temperatura pomiaru 18,1 DC) - PN EN ISO 10523:2012 7,6 
Barwa, m~ll PI PN-EN ISO 7887:2012 5 
~c;tno~c NTU PN-EN 7027:2003 <0,5 

* Pnewodnosc el. wi. w 25'C, jiS/cm PN-EN 27888:1999 249 

Liczba progowa zapachu, TON PN-EN 1622:2006 
PB -II wyd. II z dnia 05.01.2015 

I 
(akcej>towalnTI. 

Liczba progowa smaku, TFN PN-EN 1622:2006 
PB -I I wyd. nz dnia 05.01.2015 

1 
(akceptowalny) 

Indeks nadmanganianowy, mgll Oz PN-EN ISO 8467:2001 3,6 

* 
Azol amonowy, mgll NNH4 

mgll NH. 
PN-C-04576-4: 1994 

<0,25 
<032 

* Azot azotynowy, 
Azotyny, 

mg II NN02 
mg II N02 

PN-EN 26777:1999 
0,003 
0,010 

* Azol azolanowy, 
Azotany, 

mgll NNO) 
mgll NO) PN-C-04576.08: 1982 

0,06 
0;17 

• Chlorki, mg/I PN-ISO 9297: 1994 7,9 

• Siarczany, mgll PN-ISO 9280:2002 51 

• 
i.elazo og6lne, mgll 

I1g II 
PN-92/C-045 70/0 I 

<0,150 
<150 

* Mangan, mgll 
~g II 

PN-92/C-04570/01 
<0,030 

<30 
* S6d, m~1I PN-ISO 9964-3:1994 3,5 
* Miedi:, jlg/I PN-EN ISO 11586:2005 18,0 , 

• Chrom, !1S II PN-EN ISO 11586:2005 <2,0 
* Kadm, I1g II I PN-EN ISO 11586:2005 <0,4,
• 0I6w, ~II PN-EN ISO 11586:2005 <2,5 
* Nikiel, Ilg II PN-EN ISO 11586:2005 <7,0 

Glin, Ilg 11 PN-EN ISO 11586:2005 6,0 
Benzo(a}piren, Ilg II PB-017 wyd. nr I z dnia 30.09.2012 <0,001 
1: WWA: B(b)F, B(k)F, B(ghi)per, 1(l23ed)P, Ilgli PB-017 wyd . nr I z dnia 30.09.2012 <0,010 

0* _Akryloamid ).lgll PB-119/GC wyd.lzdn. 02.05.2011 ZaJ. nr I <0,03 
0* Chlorofonn, _Ilg II PB-147/GC wyd. /I z dn. 20.10.2014 Za!. nr I <1,0 
0* Bromodichlorometan, Ilg/l PB-147/GC wyd.1I z dn. 20.10.2014 Za!. nr I < 1,0 
0* I ,2-dichloroetan ~DCj, Ilg II PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 Za!. nr I <10 
0* Bel}Zen, \lg/I PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 Za!. nr I <0,5 
0* 1: THM ~II PB-147/GC ~d. II z dn . 20.10.2014 Za!. nr I <4,0 
0* L Trichloroetenu 

i Tetrachloroetenu (I TRl i PER), I1g /1 
I 

<2,0PB-147/GC wyd . II z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 

0* Tetrachlorometan, 1lg/1 PB-147/GC wyd. II z dn . 20.10.2014 Zal. rlr I <0,5 
0* Chlorek winylu (CV) J.lg/I PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 Za!. nr I <0,2 

IFonnulan 

PC~ 
POLSlI[ CnnUM 


AI(RUlYJ"!;JI 


AS 1254 

JData wydania 15.09.2014 IStrona III -
....• 

ekosyst-emy-:Jt-

EKOSYSTEMY - JT TETIERYCZ JERZY 


lABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 

Tel/fax; 684597726, e-mail: ekosystemy~t@wp.pl 


SPRA WOZDANIE Z BADAN 

.. 
Wyniki bodati odnoszq si~ wylqcznie do badanych obiekt6w. 

Bez pisemnej zgody Laborolorium finny £kosyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye pow ie/one inoczej J'ok ry/ko w c%sci. 

mailto:ekosystemy~t@wp.pl
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AB 1254 

dania 15.09.2014 Strona III 

ekosysf"emy-Jf" 
EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY 


lABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 

Tel/fax; 684597726, e-mail: ekosystemy~t@wp.pl 


SPRA WOZDANIE Z BADAN 

ZLECENJODA WCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Kili1lskiego 4, 68-343 Brody,_ 

Temat: SUW Zasieki, analiza wody uzdatnionej, 
Data pobierania pr6bek: 14.10.2015 NrQ.rotokohl Q<}_bierania: 538/2015 
Data przyiecia probek do badail: 14.10.2015 Data zakonczenia badail: 03.11.2015 
Stan probki: bez zastrzeien I1o~c stron sprawozdania: 3 
Numer sprawozdania: 049/2015-19- Kolejnynumer strOllY: I 2 
Data wydania sprawozdania z badail : 03 .11.2015 Ilo~ zallJCznikow: 1 

Wskainiki Jednostki Melody badawcze Pr6bka nr 1633 
woda uzdatniona 

o· ~-HCH, IJ.gII PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
o· y-HCH, IJ.gII PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· o-HCH, j1g11 PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
0* HCB, IJ.gII PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr I <0,010 
o· Aldryna, flgll PN-EN ISO 6468:2002 la!. nr I <0,010 
o· Dieldryna, IIg /1 PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
o· End.ryna, IJ.gII PN-EN ISO 6468 :2002 la!. nr I <0,010 
0* Izodryna, IJ.g II PN-EN ISO 6468:2002 ZaI. nr I <0,010 
o· Heptachlor, IIg/l PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
0* Epoksyd h9~tachloru IIg II PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr 1 <0,010 
o· QIl'-DDD, IIg II PN-EN ISO 6468:2002 lal . nr I <0,010 
o· op'-DDE, IIg 11 PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr 1 <0010 
o· op'-DDT, flg II PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
o· pp'-DDD, IJ.gII PN-EN ISO 6468:2002 ZaI. nr 1 <0,010 
o· I pp'-DDE, JJgII PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 . 
o· pp'-DDT, J1~1I PN-EN ISO 6468:2002 ZaI. nr I <0010 
o· cis-chlordan, IJ.g II PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,010 
o· trans-chlordan, IIg II PN-EN ISO 6468:2002 ZaI. nr I <0,010 
0* E Pestycyd6w JJgII PN-EN ISO 6468:2002 lal. nr I <0,05 
0* Antymon, IIg II PN-EN ISO 17294-2:2006 ZaI. Nr I 0,56 

o • Arsen, IIg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 lal. Nr I <1,0 
0* Bor, mgll PN-EN ISO 17294-2:2006 lal. Nr I 0,022 
o· RI~C , IIg II PB-184IICP wyd. III z dn. 01.06.2013 lal nr I <010 
o· Selen, IIg II PN-EN ISO 17294-2:2006 la!. Nr I <1,0 
o· Srebro, mgtl PN-EN ISO 17294-2:2006 Zal. nr I <0,0010 
0* Bromiany, IJ.gII PN-EN ISO 15061 :2003 lal. nr I <J 
o· Cyjanki wolne i zwi!}ZaJle, IJ.gII PB-129 wyd. I z dn.l 5.06.20 I I lal. nr I <5 
o· Fluorki, mg.1I PN-EN ISO 10304-1 :2009 la!. nr I <0,10 
o· Ca!kowita dopuszczalna dawka, mSv/yr W-TID-CC la!. nr I <0,030 
o· 2 4 6-trichlorofenol, 1Ig/1 PBIII17ID:l5.04.2013 la!. nr I <0,10 
o· Chloraminy, mg/l CL. PN-ISO 7393-2:2011 lal. nr I <0,02 
o· Epich\t>rohydryna J.lg/I PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 Za!. nr 1 <0,05 
o· Formaldehyd mg/l PBIFCHlI91B:30.01.2012 lal. nr I <0,020 
o· Flalan dibutylu, mgl! PBIII51B:01.06.2009 Zal. nr I <0,010 
o· L Trichlorobenzen6w /TCBI - suma, 1Ig/1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr I <0,10 
o· 

Tryt, BqI1 BCRlZLGIG/1-017 wyd. 12.09.2012; ISO 
9698: 1989 Zal. nr I 

<2,4 

Wyniki bada" odnoszq sil/ wylqcznie do badanych obiektow. 

Bez pisemnej zgody Laboralorium firmy Ekosyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye pawielane inaczej jak tylko w colosci. 


mailto:ekosystemy~t@wp.pl
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'OUICII CUHAUW 

AXR1DYTAtJI 

EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY 
LABORA TORIUM ul. Gfowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 

AB 1254 Tel/fax; 684597726, e-mail: ekosystemy.Jt@wp.pl 

SPRA WOZDANIE Z BADAN 

ZLECENIODAWCA : Zaklad Gospodarki Kornunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Kiliflskiego 4, 68-343 Brody, 

Ternat: SUW Zasieki, analiza wodyuzdatnionej, 
Data pobierania probek: 14.10.2015 Nr protokoru pobierania: 538/2015 
Data przyj~ciaQl"obek do badail: 14.10.2015 Data zakonczenia badail: 03.11.2015 
Stan probki: bez zastnezen Hose stron sprawozdania: 3 
Numer sprawozdania: 049/2015-19 Kolejny nurner strony: 3 
Data ~dania sprawozdania z badail: 03.11.2015 . I10se zall}Cznik6w: 1 

Wskainiki lednostki Melody badawcze Pr6bka nr 1633 
woda uzdatniona 

o· Og61na liczba mikroorganizm6w w 22 'C po 
nh jtk.ll ml 

PN-EN ISO 6222:2004 
lat nr I 

Nie wykryio 

o· 
Liczba bakterii z grupy coli. jtk.lIOO ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 

Zat. nr I 
0 

o· 
Escherichia coli jtk.lIOO mt 

PN -EN ISO 9308-1 :20 14-12 
lal. nr 1 

0 

o· Enlerokoki jtk.lIOO ml PN-EN ISO 7899-2:2004 la!. nr 1 0 
0* Clostridium perfringens (I!!cznie z 

przetrwaInikami) I jtk.lIOO ml 
I Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 29.03 .2007 Dz.U.Nr 

61 JlOz. 417 z pOm. zm . lal nr I 
0 

• Pobieranie pr6bki wody zgodnie z normll PN-ISO 5667-5:2003 Oral PN EN ISO 19458:2007 
PomlOl1I przewodmctwa ele/ctrycznego wlaSclwego dokonano z utyc,em konduklomelru poslada}qcego kompensaCjf wplywu temperalury. 
Znak .. < .. oznacza, ie wynik majduje sif poniiej podanej warlosci. /ct6ra slanowi granicf oznaczalnosci zaslosowanej melody badawczej. 
• badanielpobieranie pr6bek akredyfowane zawarfe w .. lokresie akredytacji laboralOrium badawczego nr AB 1254" wydaroym przez Polskle Centl'11m 
Akredylacji 
o • badonie akredylowane u podwykonawcy. nr akredylacji podwykonawcy AB 079 

Osooo autoryzujqca sprawozdanie z badan 
Kooiec spraworosoia mgr int. Je Tete.!)'cz 

OSYSTEM JT J lefelYClEK . . 1 M· 
LASO ~:UI 

1lI~Ie){ln3 Co' ul. Glowackieg~" ~ '9 1-6-57 -14-b 
REGON 08030~ < , N . j 

tel./lax ( 8) 45 9 726 

.. 


Wyniki OOelon odnoszq sit: wylqcznie do badanych obiekt6w. 

Bez pisemTU!j zgody Laboratorium jirmy Ekosystemy - Jf sprawazdanie nie mote bye powielane inaczej Jok tylkd w ca/asci. 


mailto:ekosystemy.Jt@wp.pl
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HAMILTON POLAND F~SFA! 

It.jTUN,(110NAl eafiaRZRCZ07.X,l, \\' ST\X.'O 1 DADANf }\ L:\HORATORYJNE 

AB 078 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 274496/1S/GDY 

Zleceniodawca 

EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM 
UL. GtOWACKIEGO 9 

65-301 ZIELONA GORA 

Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy) 

WODA 
Numer kodowy: 1633 
Stan pr6bki bez zastrze:i:en 
Probkl dostarczone przez Zleceniodawc«;l Data przyj~cia pr6bkl: 2015-10-14 

Data zakoriczenia bedari: 2015-11-03 

Data utworzenia sprawozdanla: 2015-11-03 

Rodzaj badania WynikMetoda Jednostka 

* Clostridium perfringens ( Ictcznie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 29.03 .2007 Dz.U.Nr 
jtk/ 100 mlprzetrwalnikami ) 61 poz. 417 z pozn. zm. ° 

* Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 jtk/ 100 ml ° * Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1 :2014-12 jtk/100ml ° * Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml ° * Ogolna liczba mikroorganizmow w 
PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1 ml > 300

)2°C po 72h 

<0,10PB-184/ICP wyd. III z dn. 01.06.2013 * Rt~c ~g/I 

* Zawartosc pierwiastkow PN-EN ISO 17294-2:2006 
Arsen <1,0~g/I 
Antymon 2,3~g/I 
Bor 0,0096mg/I 
Selen <1,0~g/I 

* Akryloamid <0,03PB-119/GC wyd. I z dn. 02.05.2011 ~g/I 

* Bromiany <3PN-EN ISO 15061: 2003 ~g/I 

* Cyjanki wolne i zwlctzane <5PB-129 wyd. I z dn. 15.06.2011 ~g/I 

* Epichlorohydryna PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 < 0,05 ~g/I 

* Lotne zwictzki organiczne PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 
1,2-dichloroetan (EDC) < 1,0 ~g/I 
Chlorek wlnylu (CV) < 0,2 ~g/I 
Benzen < 0,5 ~g/I 

r THM (chloroform, bromodlchlorometan, dibromochlorometan, 
< 4,0 ~g/Ibromoform) 

1: Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (1: TRI i PER) 
< 2,0 ~g/I 

* Pestycydy chloroorganiczne PN-EN ISO 6468:2002 
o-HCH < 0,010 ~g/I

\,....., I3-HCH < 0,010 ~g/I 
y-HCH < O,OlD~g/I 

ll-HCH < 0,010 ~g/I 
HCB < 0,010 ~g/I 
Aldryna < 0,010 ~g/I 

Dieldryna < 0,010 ~g/I 
Endryna < 0,010 ~g/I 

IIzodryna < 0,010 ~g/I 

Autoryzowal: Hanna TYSzkieWicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii 
Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownla Mikrobiologii 
Tomasz Wesolowski, Klerownlk Pracowni Analiz Srodowlska 

Zatwierdzil: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Laboratorium (Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

Adre. laboratorium: Gdynla 81-571. Chwa.zczyri.ka 180 

Wynikl odnoszi\ sit: wyli\cznle do badanych prabek. Jesli nle okre'lono inaczej podana nlepewnosc pomlaru zostala oszacowana dla wsp61czynnlka k:2 I pozlomu ufnosci 95%. 
NinieJsze sprawozdanie nie moze bye powielane w cz<:Sd bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialno5e J.S. Hamilton Poland SA Jest ogranlczona wyl'lcznie do 
danych zawartych w jego oryglnale. Usluga potwlerdzona nlnieJszym sprawozdanlem podlega Og61nym Warunkom Swiadczeni. Uslug J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczo~m na 
stronie www.hamllton.com.pl 

• Badanie akredytowane /I Wykonane u podwykonawcy Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014 Strona 1/ 2 

l.S. HAMILTON POLAND S.A. 

ul. Chwaszczynska 180,81-571 Gdynia, tel. +48 58 7669900 111111111111111111111111111 ~ II~III ~ 

www.hamllton.com.pl
http:Chwa.zczyri.ka
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 274496/15/GDY 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik 

Heptachlor \1g/1 < 0,010 
Epoksyd heptachloru \1g/1 < 0,010 
op'-DDD \1g/1 < 0,010 
op'-DDE \1g/1 < 0,010 
op'-DDT . \1g/1 < 0,010 
pp'-DDD \1g/1 < 0,010 
pp'-DDE \1g/1 < 0,010 
pp'-DDT \1g/1 < 0,010 
cis-chlordan \1g/1 < 0,010 
trans-chlordan \1g/1 < O,OlD 
r Pestycydow \1g/1 < 0,05 

* Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/I <0,10 

# * Calkowita dopuszczalna dawka W-TID-CC mSv/yr <0,030 

# * Tryt 
BCR/ZLGIG/1-017 wyd. 12.09.2012; ISO 
9698 :1989 BQ/I <2,4 

Badanie: Tryt wykonano u podwykonawcy 0 numerze akredytacji AB 069 

Badanie: Calkowita dopuszczalna dawka wykonano u podwykonawcy 0 numerze akredytacji CAl L 1163 

Autoryzowal: Hanna l'yszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii 
Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownla Mlkroblologli 
Tomasz Wesolowski, Klerownik Pracowni Analiz Srodowiska 

Zatwierdzil: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Laboratorium (Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

Adres laboratorlum: Gdynla 81-571, Chwaszczyrlska 180 

Wynlkl odnoSIi\ si~ wyt'tcznle do badanych prabek. Je~1I nle Okreslono inaczej podana niepewnosc pomiaru zostala OSIacowana dla wsp6!czynnlka k=2 I pOllomu ufnosci 95% . 
Niniejsze sprawozdanle nie moie bye powlelane w cz~sci bez plsemnej zgody 1.5. Hamilton Poland S .A. Odpowiedzlalnosc 1.5. Hamilton Poland SA j est ogranlczona wyt'tcznle do 
danych lawartych w jego oryglnale. Ustuga potwierdlona nlniejszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom Swladczenla Ustug 1.5 . Hamilton Poland S.A. zamiesIczonlla' na 
stronie www .hamllton.com.pl 

• Badanle akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 2/2 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014 

l.S. HAMILTON POLAND S.A. 

ul. Chwaszczynska 180,81-571 Gdynla, tel. +48587669900 1111111111111111111~1111I1111 

www.hamllton.com.pl


Wskainiki lednostki Metody badawcze Pr6bka nr 398 
woda uzdatniona 

• pH, 
(temperatura pomiaru 21,2 0c) - PN EN ISO 10523:2012 7,7 

Barwa, rng /I Pt PN-EN ISO 7887:2012 5 
M<;tnosc, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5

• przewodnosc el.wl . w25"C, ~S/crn PN-EN 27888: 1999 243 

Liczba progowa zapachu, TON PN-EN 1622:2006 
PB-ll wyd. 1l z dnia 05.01.2015 

I 
Jakc~lowaII1Y) 

Liczba progowa srnaku, TFN PN-EN 1622:2006 
PB - II wyd. II z dnia 05.01.2015 

I 
(akc~towal!!i1 

• rng/l NNH4Azot arnonowy, 
rng/l NH4 

PN-C-04576-4 :1994 
<0,25 
<0,32 

o· 
Liczba bakterii z grupy coli . jtkllOO rnl PN-EN 93081 :2004+Apl:2005+AC:2009 

lal. nr I 0 

o· 
Liczba Escherichia coli jtklIOOrnl 

PN-EN 9308 I :2004+Ap 1 :2005+AC:2009 
0

lal. nr I 
• Pobieranie~r6bki wody zgodnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007 . .
PomlGru przewodnosel eleklryezne) wlaserwe} dokonano z uzyelem konduklome/ru poslada}qeego kompensaCJr wplywu /emperalUry . 
Znak " < " oznacza, ie wynik znajduje sif poniiej podanej war/oSci. k/ora s/anowi granief oznaczalnosei zas/osowanej melody badowczej. 
• badanie/pobieranie probek akredylowane, zawar/e w "lamsie akredy/aeji labora/orium badawezego nr AB 1254" wydanym przez 
Polskie Centrum Akredy/aeji 
o • badanie akredy/owane u podwykonuwcy, nr akredymeji podwykonuwcy A B 079 

Osoba au/oryrujqea sprawozdanie z badaft ., 

mgr into Monika SzeJner 

EKOSYSTEMY. JT:J. Teteryc? 
Koniec sprawozdania LA~TQ IUMul. Glowacki o . 1Zlelon" Qt:\ra 

REGON 080 0 973'()&i.14~ 
lel.l! fI7 725 

\ .,.' \ ." 

IFormulan

\ 
PC~ 
POLSKI( CunlUIl 

AlfllDYJACJI 

AS 1254 

~. 
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ekosysf"emy-Jf" 

EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY 


lABORATORIUM ul. Gtowackiego 9, 65-301 Zielona G6ra 

Tel/fax; 684597726, e-mail: ekosystemy.Jt@wp.pl 


SPRA WOZDANIE Z BADAN 

lLECENIODAWCA : laklad Gospodarki Kornunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Kilinskic:,[o 4, 68-343 Broch', 

Ternat: SUW lasieki, analiza wody uzdatnionej 
Data pobieraniapr6bek: 24.03.2015 Nr~otokolu~bierania: 125/2015 
Data przyj<;cia pr6bek do badafl : 24.03.2015 Data zakoncZenia badafl: 27.03 .2015 
Stan pr6bki: bez zastrzeien Ilose stron sj)rawozdania: I 
Nurner sprawozdania: 049/2015-9 Kolejny nurner strony: I 
Data wydania sprawozdania z badafl: 27.03.2015 lIose za1llcznik6w: 1 

.. 


Wyniki baclait odnoszq sif \vylqcznie do badanyeh obieklow. 

Bez pisemnej zgody Labora/orium jirmy Ekosys/emy - JT sprawozdanie nie moie bye powielane inaezej Jak tylko w calosci. 


mailto:ekosystemy.Jt@wp.pl
http:973'()&i.14


HAMILTON POLAND .'> 
; RZ E C ZO I.N AWnWll 1 HADAN!A I..~Il () RAT () RYINF. 

.' 

SPRAWOZDANIE Z BADAN N'R 73838/15/GDY 

Zleceniodawca 
EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM 
UL GlOWACKIEGO 9 
65-301 Z1ELONA GORA 

Pr6bka (wg deklaracji Zloceniadawcy) 

WODA 
Numer kodowy: 398 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Zlecenie nr JT-ZJec/0l/2015/t z dnla 2015-03-24 
Pr6bki dostaraone przez Zleceniodawc~ 

Data przyj~cia pr6bki: 2015-03-24 
Data zakonaenia badari: 2015-03-27 
Data utworzenia sprawozqania: 2015-03-27 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik 

• Liaba bakterii z grupy coli 
• Liaba Eschericha coli 

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 
PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 

jtk! 100 ml 
jtk! 100 ml 

0 
0 

Autoryzowal: Patrycja Bemke. Specjalista ds, analiz. Pracownia Mikrobiologi i 

Zatwierdzil: Rafal Kartanowicz. Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym) 


Ad,.s laborato,ium: Gdynia 81-571. Chwaszczyriska 180 

Wyniki odnosz~ si~ wyl¥lnie do badanych probek. Jesli nie okreSiono inaczej podana niepewnosc pomia,u zostala oszacowana dla wsp6kzynnika k: 2 i poziomu ufno!ci 95%, 

Niniejsze sprawozdanie nie mote bye powi.lane w cz~sci bez pisemnej zgody J,S. Hamilton Poland SA Odpowiedzialnose 1.5, Hamilton Poland SA jest ograniczona wylijcznie do danych zawanych w jego oryginale. 

Usluga potwie,dzona niniejszym sp,awozdaniem podlego Ogolnym Warunkom ~wiadczenia Uslug J,S, Hamilton Poland SA zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl 


• Badonie aluedytowane , Wykonane u podwykonawcy Strona 1/ 1 Formularz PO-14/08d wyd, I dn, 06,06.; 

J.S. HAMILTON POLAND S.A. 

111111111111111111111111111111'111111111111ul. Chwaszczynska 180. 81-571 Gdynia, tel. +48587669900 

www.hamilton.com.pl
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PC~ 
POlUIE C[IITRU" 

A""lDYTAtJI eko.sy.s~emy-J~ 
EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY 

LABORATORIUM ul. Glowackiego 9,65-301 Zielona Gora 
AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy~t@wp"pl 

SPRA WOZDANIE Z BADAN 

ZLECEN(ODA WCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Kilinskiego 4, 68-343 Brody, 

Temat: laniszewice, budynek nr 4, analiza wody z sieci 
Data pobierania pr6bek: 24.03.2015 Nr protokoru pobierania: 125/2015 
Data przyj~cia P!6bek do badan: 24.03.2015 Data zakonczenia badafl: 27.03 .2015 
Stan pr6bki: bez zastrzeien IIose stron sprawozdania: L 1 
Numer sprawozdania: 049/2015-10 Kolelny numer strol'ly: I 
Data wydania sprawozdania z badan: 27.03.2015 IIose za!¥znik6w: I 

Wskainiki lednostki Metody badawcze Pr6bka nr 399 
woda z sieci 

• pH, . 
(temperatura pomiaru 18, I 0c) - PN EN ISO 10523:2012 

I 
7,7 

Barwa, mg/I Pt PN-EN ISO 7887:2012 5 
Mt;tnose, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5 

• Przewodnose el.wl. w 25"C, llS/cm PN-EN 27888:1999 24-1 

Liczba progowa zapachu, TON PN-EN 1622:2006 I 
PB -II wyd. II z dnia 05.01 .2015 

I 
(akceptowalnYl 

Liczba progowa smaku, TFN PN-EN 1622:2006 
PB -II wyd. II z dnia 05.01.2015 

I 
(akceptowalny)

• 
Azot amonowy, mg/I NNH4 

mg/l~ 
PN-C-04576-4:1994 

<0,25 
<0,32 

o· 
Liczba bakterii z grupy coli. jtkllOO ml 

PN-EN 93081 :2004+Ap I :2005+AC:2009 
Zal. nr I 

0 

o· 
Liczba Escherichia coli jtkllOO ml 

PN-EN 93081 :2004+Ap I :2005+AC:2009 
Zal. nr I 

0 

* Pobieranie pr6bki wody zgodnie_z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007 . .
Pom/Qru przewodnosci elektrycznej wlasclwej dokonano z utyclem konduklomelru posiadajqcego kompensacjll wplywu lemperalury . 
Znak " < " oznacza, ie wynik znajduje sill ponizej podanej warlosci, klora slanowi granicll oznaczalnosci zaslosowanej melody badawczej. 
• baoonielpobieranie probek akredylowane, zawarle w "Zakresie akredYlacji laboralOrium badawczego nr AB 1254" wydanym przez 
Polskie Cenlrum Akredylacji 
o • baoonie akredylowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 079 

Koniec sprawozdania 

.. 

Wyniki baoori odnoszq sill wylqcmie do baoonych obieklow. 


Bez pisemnej zgody Laboralorium jirmy Ekosyslemy - JT sprawozOOnie nie moze bye powielane inaczej Jak tylko w caloici. 




HAMILTON POLAND 
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 73839/15/GDY 

Zleceniodawca 
EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ lABORATORlUM 
Ul. GlOWACKIEGO 9 
65-301 ZIELONA GORA 

Pr6bka ("'9 deklarocji Zloceniodawcy) 

WODA 
Numer kodowy: 399 
Stan probki bez ustrze:i:en 

Zlecenie nr JT-Zlec/0l/2015/t z dnia 2015-03-24 
Pr6bki dostaraone przez Zleceniodawc~ 

Data przyj~cia pr6bki: 2015-03-24 
Data zakonaenia bad an: .. 2015-03-27 
Data utworzenia sprawozdania: 2015-03-27 

Rodzaj badania Metoda 
-

Jednostka Wynik 

• Liaba bakterii z grupy coli 
• Liczba Eschericha coli 

PN-EN ISO 9308-1:2004+Apl:2005+AC:2009 
PN-EN ISO 9308-1:2004+Apl:2005+AC:2009 

jtk! 100 ml 
jtk! 100 ml 

0 
0 

Autoryzowal: Patrycja Bemke, Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii 

Zatwierdzil: Rafal Kartanowicz. Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym) 


Adres laboratorium: Gdynla 81-571. Chwaszczynska 180 

Wyniki odnoszij sie wylijcznie do badanych probek. leSii nie okreSiono inaczej podana niepewnose pomiaru zostala oszacowana dla wSp6iczynnika k=2 i poziomu u/noSei 95%. 

Niniejsze sprawozdanie ni. moi. bye powielan. w cz~!Ci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland SA Odpowiedzialnose l.S. Hamilton Poland SA jest ograniczona wylijcznie do danych zawartych w i"90 aryginale. 

Ustuga porwierdzona niniejszym sprawazdaniem podlega Ogolnym Warunkom ~wiadczenia Uslug l.S. Hamiltan Paland SA zamieszczanym na strani. www.hamiitan.cam.pl 


• Badani. akredytawane /I Wykonan. u podwykonawcy Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.: Strona 1/1 

J.S. HAMILTON POLAND S.A. 

m1111111/1111111 ~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48587669900 

http:www.hamiitan.cam.pl

